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                      KAYSERİ

Hastanemiz Satın alma Birimince aşağıdaki cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacak. 14/08/2020 günü saat 14:00 kadar tekliflerinizin verilmesini rica ederim.                   

                           Prof. Dr. İlhami ÇELİK



    Başhekim
                  

1- Hastane malı alıp almamakta serbesttir.

2- Beğenilmeyen mallar değiştirilir veya iade edilir.

3- Alınacak malzeme kalem kalem değerlendirilecektir.

4- Zamanında verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.

5- Tekliflerde marka belirtilecektir.

TEL  : 0 352 315 77 00  – 59279  

e-posta: kdhsatinal@hotmail.com
HASTANEMİZ KAN MERKEZİNDE  KULLANILMAK ÜZERE;
	Sıra No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	DUVAR TİPİ KLİMALAR
24.000 BTU/H SPLİT KLİMA
	1
	Adet
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Teklif edilen Grtin, steril ambalajinda ve tek kullanimlik(disposable) olmalidir.

Teklif edilen (riin, biitiin luerlock baglantili damar yolu giris araclari ve transfer setleri

(sekonder set) ile kullanima uyumlu olmalidir.
teklif edilen Grin, IV pushe uygulamalarda ve port lizerinden ilac uygu
kullanilabilir kapali sistem ilag transfer cihazi yapisinda olmali béylece toksik o
glivenli bir sekilde uygulanmasini saglamalidir.
Teklif edilen Griin, mikrobiyolojik kontaminasyonu 6nleyerek hastalari enfeks
koruyacak yapiya sahip olmalidir.
Teklif edilen drin, kapali sistem ilag transfer cihazi tanimina uygun olar:
bozulmamasi icin enjektor adaptorii ile ilacin transferi asamasinda ara baglantiyi s
olasi risklere karsi kilitlenme 6zelligine sahip olmalidir.

Teklif edilen drin, tehlikeli ilaclarin hazirlanmasi ve transferi asamasinda dis
bulastirmayacak ve kontaminasyonu 6nleyecek yapida olmalidir.

Teklif edilen Grin, Gizerinde bulunan membran sayesinde cevresel kontaminasyo
ve ila¢ bulasina sebep olmamalidir.

Teklif edilen Griin, Gretim tarihinden itibaren 5 yil miyadli olmalidir.
Teklif edilen Grin, tehlikeli ilaglarin hazirlanmasi sulandirilmasi ve transferi asama

ile etkilesime girmeyecek hammadde kullanilarak iiretilmis olmalidir. Polikarba

BPA icermemelidir.
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Teklif edilen Griiniin TITUBB kaydinda GMDN kodu siniflamasinda tehlikeli ilaglarin

hazirlanmasi ve transferinde kullanilabilir oldugu tanimlanmis olmali.

Teklif edilen Grinln ne ile steril edildigi, lot numarasi, driin ile ilgili bilgiler paket tizerinde

acikca belirtilmelidir.

Teklif edilen lriin tim dezenfeksiyon triinleri ile kullanilabilir olmalidir.
Ulusal ve uluslararasi rehberlerde, kapali sistem transfer cihazi ile tanimlana
bulaslarin sisteme girisini ve tehlikeli ilaglarin ya da buharlarinin sistem disina cikis
olarak engelleyen (sivi sizdirmayan, hava gecirmeyen) cihazlardir.
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Teklif edilen drlin, hazirlama ve uygulama sirasinda gerekli olan diger aparatlarla uyumiu

olmali, kapali sistem bittinliigiinii koruyarak ilag transferine olanak saglamalidir.

Teklif edilen Grln, klinik tarafindan denenerek sivi aerosol, buhar sizintisiyla ilgili kontrol

testleri yapilacak, ilac ile gecimliligi ve ilag glvenligi acisindan degerlendirilerek klinikten

uygunluk onayi alinacaktir. Uriinle ilgili 10 adet numune talep edilecek, numuneler klinikte

denendikten sonra karar verilecektir.
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	TEKLİFLERDE ; TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT BARKOD NUMARALARI MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

	TEKLİFLERİNİZDE TEKNİK ŞARTNAMEYİDE KAŞELİ VE İMZALI OLARAK GÖNDERİNİZ ..


NOT: ŞARTNAMESİ EKTEDİR (LÜTFEN ŞARTNAMEYİ OKUYARAK FİYAT TEKLİFİNİZİ GÖNDERİNİZ …)
İHALE NUMARASI : ID –  2343 (Teklifinizde ihale numarasını belirtiniz lütfen)
VERİLEN TEKLİFLERDE İHALE NUMARASININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

NOT : ULUSAL BİLGİ BANKASI SİSTEMİNDE ÜRÜNLERE AİT SGK ONAYI VE ONAY TARİHİ BULUNMALIDIR. 

NOT: TEKLİFLERDE SUT NO’LARI BELİRTİLECEKTİR.

1. Teklif edilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi bankasınca onaylanmış ürün numarası(Barkod) ve markası teklif mektuplarında belirtilecektir. UBB Kapsam dışı olan ürünler için kapsam dışı olduğuna dair beyan teklifle birlikte sunulacaktır.

2.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ve SGK ödeme listesine  kayıt bildirim işlemi yapılmalı,ürünler için yapılan kayıtlarda “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR.” İbaresi bulunacaktır. 

3. Teklif mektuplarında mutlak suretle teklif edilen ürünlerin markaları ve bayilik UBB no’ları teklif mektuplarında belirtilecektir.      

4. Teklif veren firmanın Distribütör ve/veya ana bayice UBB de tanımlanmış olması gerekir.

5. Tekliflere ilişkin şartnamelere http://kayserisehir.saglik.gov.tr/ihale ilanları sayfasından ulaşabilirsiz.(Şartnameli alımlar için) 
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1.Klimalar TSE ve ISO standartlarina uygun olmalidir.

2.Sogutucu gaz olarak, R410A gazi kullamlacaktir.

3.Isitmada 1s1 pompasi ( Heat-pump) 6zelligine sahip olmalidir.

4.Enerji degerleri EER ve COP 3.20 ve {izeri olmahdir.

5.Elektrik kesilmelerine karsi hafiza koruma 6zelligi olmalidir.

6.Elektrik kesintilerinde, akim yeniden geldigi zaman cihaz devreye kendiliginden girmelidir.
7.Basing dengeleme tertibati bulunmalidur.

8.Tekrar cahstirmada geciktirme tertibati bulunmalidir

9.I¢ tinite fam {i¢ kademeli olmalidur.

10. Alcak/yiiksek voltaja kars1 koruma tertibatli olmalidir

11. Alcak/yiiksek basinca kargi koruma tertibati olmalidir

12. Isitma, sogutma yapmadan hava sirkiilasyonu yapabilmelidir

13. Isitma sogutmanin yani sira ortam sicakligini degistirmeden nem alma 6zelligi olmalidir.
14.0Ortamdaki tozlari tutan, kolaylikla sokiiliip takilabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli
olmalidir.

15.Isitilan-sogutulan havanin, oda igerisine homojen dagilmasini saglayan otomatik hava
yonlendirici 6zellige sahip olmahdir. Yonlendirme kanatlar asag1/yukar1 otomatik hareket
edebilmelidir.

16.1¢ ve dus tinitelerin buzlanmasim 6nleyen tertibata sahip olmalidur.

17.Isitmada soguk hava iifleme 6nleme tertibati olmalidur.

18.Sleep (uyku) fonksiyonu olmahdir.

19.Kompresor; Rotary veya Scroll tip olacakur.

20.istenilen sicakligin ve galigma ile ilgili fonksiyonlarin ayarlanabildigi ve goriilebildigi LCD
ekranli uzaktan kumandali olmahdur.

21.Uzaktan kumanda olmadan galitirilabilir olmahdir.

22.Di1s ortam sicakhigr O °C kadar iken 1sitma yapabilmelidir.

23.Dis iinite ve kullamlacak konsol firin boyali olmali, dis ortamdan etkilenmeyecek yapida
olmalidir.

24.Klima dagiticis1 veya iireticisi tarafindan hazirlanmas, sartnamede belirtilen 6zelliklerin
bulundugu orijinal katalogu olmalidir.

25.Takilacak klima, istenilen mahalde, cihazlarda bulunmasi zorunlu tiim aksesuarlar ile birlikte
yiiklenici tarafindan montaji yapilacak, cihazdan istenilen biitiin fonksiyonlar1 saglar sekilde ve
cahstirilarak teslim edilecektir.

26.Yiiklenici firma, bu sartname kapsamindaki cihazlarin ¢aligmasi igin gerekli olan starter, switch,
sigorta, vb elektrik elemanlarin tedarik edecek ve ilgili cihaza ve bu cihazi kontrol edici elemanlara
baglayacaktir.

27.Cihazlarin takilmasina, montaj yeri konusunda IDARE ile mutabakata varildiktan sonra
baslanacaktir.

28.Islem sirasinda olugacak hasarlar (ingaat, boya vs) mevcuda uygun sekilde yiiklenici firma
tarafindan yapilacaktir.

29.D1s ve i¢ ortamlarda kalan tiniteler aras1 baglanti borulan izole edilecek ve ayrica tizerleri
kauguk bant ile sarilacaktir.

30.Klima montaj1 icin gerekli elektrik hatti, mevcut altyapiy1 etkilemeyecek sekilde gekilecektir.
31.Teklif verilirken, Klimanin sinyalizasyon kablolari, enerji beslemesi ve bakir boru montaj
mesafesi gz oniine alinacaktr, fazladan bir ticret talep edilmeyecektir.

32.Cihaz]ar isletmeye alindiktan sonra;3 y1l cihaz,10 y1l yedek parca garantisi ve temini
saglanacgktr.
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